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Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Barritskovby Vandværk I/S

c/o Jonas Nielsen

Barrit Langgade 168

7150 Barrit

Att.: Peter Kanstrup

31.03.2026

Valideringskode: E1BD40FED0

Eurofins Miljø Vand A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4256

CVR/VAT: DK-29822980

Analyserapport
Prøvested: Barritskovby Vandværk - Staksrodevej 33, taphane  -  72729  -   / 4619000394

Staksrodevej 33, 7150 BarritUdtagningsadresse:

Prøvetype: Drikkevand -  Gruppe A parametre

Prøveudtagning: 13:29kl.31.03.2026

Prøvetager: WH7EEurofins Miljø Vand A/S

Analyseperiode: 31.03.2026 - 08.04.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL. MetodeKravværdier835-2026-

81610285 Min. Max.

Prøvetagning

Forgæves prøvetagning 31-03-2026 Prøvetagning

Forgæves prøvetagning, der var ingen hjemme.

Batchkommentar:

Kathrine Ronholm-Nielsen

Kundecenter

Tlf:

08.04.2026

Kunderådgiver Eurofins Miljø Vand 

A/S

70224256

rentvand@etn.eurofins.com

Scan QR koden

I tvivl om ægtheden?

Eller gå til:

https://reports.et.dk.eurofins.com

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

11Side af

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ
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